5.0/ 5 ~

PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ
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Rl e . PVC-U 160x6,2
wojewodztwo warminsko -mazurskie PN 10

powiat bartoszycki

miasto Sepopol, 280106 4

obreb nr 2,280106 4.0002

dziatka nr 96, 97/2, 103, 54/3

arkusz mapy 7.219.21.21.2.3, 7.219.21.21.4.1, 7.219.21.21.4.3 - (ukt. 2000'7 )
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MAPA SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWA PN 10

do celéw projektowych
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Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzeri
podziemnych , ktore nie byly zgloszone do
inwentaryzacji lub o ktorych brak jest
informacji w instytucjach branZowych.

Dla gruntow objetych zasiggiem niniejszej mapy do celow
projektowych nie stwierdza si¢ istnienia obcigzen , ktorych

ujawnienie wynika z § 80.6 Rozporzadzenia Ministra SWiA
z dnia 09-11-11 (Dz.U. 2011 Nr 263 Poz. 1572)

Potwierdzam zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej, podktadu projektu
zagospodarowania terenu z oryginalem mapy przyjetej do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Osrodka Dokumentacji
PVC-U 160x0 w Bartoszycach. Identyfikator ewidencyjny P.2801.2019.83.

PN 10 Stwierdzam zgodnosé

kopii z oryginatem

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Przedmiot rysunku: Projekt Inwestor: Gmina Sepopol
zagospodarowania terenu - czes¢ ul. 11-Listopada 7, 11-210 Sepopol

Obiekt: Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej na terenie Srédmiescia Sepopola| Branza |Nr rys.
Adres: dz. nr46/11, 46/24, 46125, 46/26, 46/30, 54/3, 5417, 5419, 5414, 54116, 54120,
54122, 54126, 54130, 54/31, 54133, 54/34, 54138, 54/42, 54143, 56, 57, 58, 91/1, 91/2,
91/3, 92, 93/1, 95/2, 96, 97/2, 100/3, 100/10, 101, 102/11, 102/15, 103, 106/17,

106/18, 106/19, 107, 113/1, 149/4, 149/6, 150/1, obreb nr 2, miasto Sepopol Sanitama | S-2

Studium Projektu:

" U " Projekt budowlano-wykonawczy
Skala |Projektant: Podpis
1500 |mgrinz. Tomasz Baranowski upr. WAMO033/PWOS/14
Data |Sprawdzajgcy: Podpis
05.2019|mgr inz. Aleksandra Baran upr. WAMO035PO0S/14




